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 Актуальність: сонячні фотоелектричні станції дозволяють 
здійснювати ефективний виробіток енергії, завдяки природнім, практично не 
вичерпним можливостям світлового випромінювання. Недоліком 
фотоелектричних установок (СФУ) нестабільність генерування Сонця із 
найменшим впливом на екологічний стан довкілля ними електричної енергії, 
пов'язаної з періодичністю надходження та змінністю енергетичного 
потенціалу. Виходячи із цього недоліку, оптимізація роботи ФЕС для 
електропостачання населеного пункту є питанням актуальним. 
 Мета: підвищення ефективності вироблення електричної енергії на 
ФЕС для електропостачання населеного пункту  
 Об’єктом дослідження є процес вироблення електричної енергії 
автономної ФЕС на базі кремнієвої сонячної фотоелектричної батареї (СФБ). 
 Предметом дослідження є використання систем стеження за сонцем  
у СФУ як спосіб оптимізації роботи сонячної фотоелектричної батареї. 
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Основними відомими способами підвищення ефективності 
СФУ є: 
- розробка прогресивних технологій виготовлення СФЕ, 
спрямованих на зменшення їх вартості та збільшення ККД; 
- використання концентраторів сонячного випромінювання; 
- застосування систем стеження за Сонцем. 
СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФЕС 
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СФУ з системою стеження за Сонцем «Traxle» 
1. Фотоелектричний модуль. 
2. Труба, у яку вмонтований електромотор постійного струму, який через 
гвинтову коробку передач повертає всю конструкцію. 
3. Двосторонній сонячний модуль. 
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ДІЛЯНКА ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ФЕС 
 Вибір відповідного майданчика для ФЕС має важливе значення для 
забезпечення успіху й економічної життєздатності проекту. Проте на цей процес 
можуть впливати багато факторів.  
 Дана сонячна електростанція буде розташована у Вінницькій області, 
Бершадському районі, с. Війтівка (48.40293, 29.56991).  Обрана земельна ділянка 
відповідає всім необхідним критеріям для будівництва та найбільш ефективної роботи 




ВИЗНАЧЕННЯ СОНЯЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 За допомогою програмного комплексу «HOMER Pro», яка 
використовує для оцінки сонячного потенціалу базу даних «NASA», 
було визначено сонячний потенціал в місці встановлення ФЕС: 
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ВИБІР ОБЛАДНАННЯ 
У даній сонячній електричнїй станції будуть використовуватися полікристалічні 
сонячні панелі компанії Jinko Solar JKM265PP-60, три інверторних станцій потужністю     
500 кВА типу TKS-C500 виробництва AEG.  
Збір потужності від інверторних станцій здійснюється кабельними лініями 10 кВ, які 
приєдуються до розподільчого пристрою РП-10 кВ ФЕС.  
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РОЗРАХУНОК УСТАЛЕНОГО РЕЖИМУ ЕМ 
 Для визначення рівня зниження втрат потужності та електроенергії в електричній 
мережі за рахунок приєднання ФЕС, спочатку необхідно провести розрахунок усталеного 
режиму ЕМ. Даний розрахунок був проведений у програмному комплексі «ВТРАТИ» 
 В якості розрахункової схеми, використовуємо реальну схему фідера електричної 






















































































































































































ПЛ 10 кВ Ф-45 від 
ПС Сумівка 110/10
ПЛ 10 кВ Ф-45 від 
ПС Сумівка 110/10
ПЛ 10 кВ Ф-45 від 
ПС Сумівка 110/10
ПЛ 10 кВ Ф-9 від 
ПС Бершадь 35/10







РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ УСТАЛЕНОГО РЕЖИМУ 
За даним результатом можна зробити висновок, що втрати у сумарні втрати у 
мережах 110/0.4 кВ складають 0,267 МВт становить 18,1%, з них втрати у мережах 
10/0.4 кВ складають 0,208 МВт, що становить 15,3%. 
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ЗНИЖЕННЯ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В 
ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ ЗА РАХУНОК  ПРИЄДНАНННЯ ФЕС 
Варіанти приєднання ФЕС в електричній мережі:  а –до шин підстанції,  
б – до ЛЕП 
а) б) 
 
 110/10 кВ 
10/0,4 кВ 
До приєднання СЕС 
СЕС 






До приєднання СЕС 






   
   
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Різна потужність ФЕС при підключенні її до мережі викликає різні значення 
втрат потужності і електроенергії. Проектом передбачається  що потужність 
сонячної електростанції буде становити 1500 кВт. Розрахунок проводимо у 
програмному комплексі «ВТРАТИ 10/0,4», яка дозволяє виконати імітацію 
приєднання РДЕ. 
РОЗРАХУНОК ВЛИВУ ПРИЄДНАННЯ ФЕС НА ЕМ 
Імітація приєднання РДЕ у ПК «ВТРАТИ» 
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з них холостого ходу:  19,01 19,01 
навантажувальні:  11,09 9,91 
Сумарні 207,72 95,18 
Зменшення втрат, % − 54,18 
 Якщо, до встановлення втрати складали 15,3%, то після підключення її до 
мережі, вони становлять 6,987% від загальних втрат у мережі 10/0,4 кВ, при 
потужності ФЕС 1,5 МВт. Тому, з точки зору втрат потужності встановлення СЕС 
у населеному пункті та підключення її до мережі є доцільним. 
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ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ СТЕЖЕННЯ ЗА СОНЦЕМ У СФУ  
Питома вартість СФУ  
Питома вартість СФУ , 
грн/м² 
З незмінною орієнтацією 48271 
З стеженням за Сонцем по азимуту 57611 





































































































































































1500 95,18 2856,719 1309,15 1547,57 1857,081 
Вартість зекономленої електроенергії, грн/рік 
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ТЕРМІН ОКУПНОСТІ ФЕС 
 Термін окупності сонячної електричної станції визначається із 





де К – капіталовкладення;  
П – прибуток; 















1500 1800 2700000 13500 1857,08 1677,69 13679,39 76680,00 4,5 
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ВИСНОВОК 
В даній дипломній роботі було розглянуто нетрадиційні джерела електричної енергії. За основу 
роботи було взято один з провідних напрямків даної галузі – сонячну енергетику. Було розглянуто 
економічні та екологічні передумови розвитку СФУ, способи підвищення ефективності ФЕС, основними 
відомими способами підвищення ефективності СФУ, які були розглянуті це: 
- розробка прогресивних технологій виготовлення СФЕ, спрямованих на зменшення їх вартості та 
збільшення ККД; 
- використання концентраторів сонячного випромінювання; 
- застосування систем стеження за Сонцем. 
Було розроблено проект сонячної електростанції в с. Війтівка, Бершадського району, Вінницької 
області.  Було вибрано майданчик для будівництва ФЕС, за допомогою програмного комплексу 
«Homer PRO» визначено кількість сонячної радіації у даному місці розташування ФЕС, було вибрано 
потрібне електротехнічне обладнання. За реальною схемою фідера с. Війтівка, був проведений 
розрахунок усталеного режиму, відповідно до даного розрахунку та параметрів ФЕС визначено вплив 
ФЕС на втрати потужності та електроенергії у даній мережі. При встановленії потужності, 1500 кВт 
втрати зменшуються 54,18%, складають 95,16 кВ, при початкових втратах 207,65 кВ.  
Якщо, до встановлення втрати складали 15,3%, то після підключення її до мережі, вони становлять 
6,987% від загальних втрат у мережі 110/0,4 кВ, при потужності ФЕС 1,5 МВт. 
Згідно з розрахунками, застосування системи азимутального стеження за Сонцем збільшує 
вартість СФУ з одиничною площею СФЕ на 16,21%, системи повного стеження - на 23,89%.  
За результатами розрахунків, можна сказати, що при зальній сумі капіталовкладень у розмірі 76,7 
млн. грн., прибутку 13500 тис. грн/рік, ФЕС потужністю 1,5 МВт окупиться за 4,5 роки. За даним 
результатом розрахунку терміну окупності сонячної електростанції, можна зробити висновок, що її 
будування є економічно доцільне. 
 
15 
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 
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